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Radonmitning med sparfilm
{Enligt SSM:s metodbeskrivning fér métning av radon i bostader)

Métplats
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Rapportadresser
RADEA AB Box 6175 102 33 STOCKHOLM Sierige

PER-ERIK ERICSSON KLEVSGATAN 2 512 62 MARDAKLEYV Sverige

inkom ; 2017-03-15 Etsningsnr: 170315-1 Bersknad: 2017-03-16 14:02:55
Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: KLEVEN 1:28 Fastighetsnr: -
Lagenhetsnummer: - Blabetong ingar: Ja

Fastighetsstyp: Villa Besé¢k av fackmén: -

Grundtyp: Kéllare Byggnadsar: 1962

Hushallsvatten: Kommunalt Ombyggnadsar: -

Ventilation: Sjélvdrag

Uppmitta virden (fér mer information, se baksidan)

Dosnr Beteckning Vaning Bg/m® Startdatum Stoppdatum Anm.
1558596 ALLRUM 1 420+ 110 2017-03-06 2017-03-14 4
1558597 SOVRUM 2 410+110 2017-03-06 2017-03-14 4
Anmérkningar:

4. Mittiden understiger 60 dagar inom eldningssasongen(fimen ej med i 5rsmede|vérdesber§kning).

Arsmedelvirde
Radongashalt -Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika ar beroende pa \aderiek,
boendavanor m.m. Dérfor kan det veridiga arsmedelvéirdet vara mellan 0 och 40 % hogre eller l4gre &n ovan angivna arsmedehérde.
Angivet vérde &r dock det mest sannolika.

Métrapporten godkédnd: Métprotolollet ifylt av:
Godkind: 2017-03-16 14:23:51 PERERIK ERICSSON
Heléne Martinsson ;
e - : Bodadsnnehavare
Analysansvarig: Eurfins Radon Testing Sweden AB S0 balgiden: E— e

Rapporten 4r [ésenordssignerad i datasystemet.
Denna rapport far endast terges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i fong skriftligen godként annat.



