Luftflodesprotokoll
o, | (DD)C)C
Nordhemsgatan 22
Vara INDOOR CLIMATE CONTROL
www.idcc.se
/s 0 m3/h 0O m3/s
Rums - Tilluft Franluft
Don - 3= 2 Luftflode Don « 3= 2 Luftflode
S 52 E[Kvot _ < 5|% E|Kvot _
Nr Typ Typ glE$ Proj. | Erh. Typ = Proj. | Erh.
4 Rum 1,07 14 15
5 Rum 1,07 14 15
We/D 1,001 15 15
We/D 1,00 15 15
We/D 0,93 15 14
Tvéttstuga 1,001 15 15
0,94 35 33
Summa: 28 30 Summa: 95 92
Anmarkningar: Matmetod Matinstrument
1 |Fast métuttag A Swema air 300
2 |Varmtrad+stos B Swema flow 230
3 |Pitotmétning C Accubalance
4 |Matkors+stos D
5 |Tryckfall sond E
Datum: 6 |Sampling F

Underskrift:




